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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1 (QD 1) - 1° ANDAR

50 A

TUG´s (1300 VA)

4mm²20 A

AR-CONDICIONADO 24000 BTUs (2200VA)

#16(3F+N) + #16(PE)

QD1
R S T

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) - 1° ANDAR

160 A4#95 mm² 0,6/1kV

63 A

QD2
R S T

QD3
R S T

QD4
R S T

QD5
R S T

QGBT

AR-CONDICIONADO 9000 BTUs (950VA)

AR-CONDICIONADO 9000 BTUs (950VA)

6mm²
CIRCUITO 19

32 A
R S T

ELEVADOR (5000VA)

Eletrodutos para iluminação não cotados serão de 3/4"

Condutores não cotados serão de 2,5mm²

Eletrodutos para Tomadas não cotados serão de 3/4"
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PROJEÇÃO CLARABÓIA

ACESSO
PRINCIPAL

PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO
ESC:1/75
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Término da Eletrocalha 1
do QD1

50VA
3 a

QGBT

(Vem da Subestação)

Caixa de
Passagem

Segue com
Eletroduto de

PVC 1"

Término da Eletrocalha 2
do QD1

Segue com
Eletroduto de

PVC 1"

Eletrocalha Perfurada
100x50

(Eletrocalha 1 do QD1)

Eletrocalha Perfurada
100x50

(Eletrocalha 2 do QD1)

Quadro de distribuição

tomada 2P+T, h=2,20m do piso acabado

tomada 2P+T, h=0,30m do piso acabado

LEGENDA

tomada 2P+T, h=1,20m do acabado

Interruptor de uma seção

Interruptor paralelo de uma seção

Interruptor de duas seções

interruptor paralelo de duas seções

H
H H

Ponto de iluminação no teto

Ponto de iluminação na parede

Eletroduto embutido na parede ou teto

Eletroduto embutido no piso

Condutores Fase, Neutro, Retorno e Proteção

Relé fotoelétrico

Sensor de presença

H

H
H

Conjunto interruptor de uma seção e tomada 2P+T,
h=1,20m do piso acabado

Conjunto interruptor de duas seções e tomada 2P+T,
h=1,20m do piso acabado

Conjunto interruptor paralelo de uma seção e tomada
2P+T, h=1,20m do piso acabado

Conjunto interruptor paralelo de duas seções e tomada
2P+T, h=1,20m do piso acabado

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

ELETRODUTOS VARIÁVEIS

ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U"

SAÍDA DO CABO
ELETRODUTO Ø3/4"

ARRUELA DENTADA BUCHA P/ 

ELETRODUTOS VARIÁVEIS

DET. - ELETRODUTO ACOPLADO EM ELETROCALHA
SEM ESCALA

QD1

#16
Ø1.1/4"

#10

29

4#95mm² 0,6/1kVEletroduto de PVC Rígido 4"

80x80x120cm

#16(3F+N) + #16(PE)

175 A

100VA

100VA

100VA100VA100VA100VA100VA

100VA

AR-CONDICIONADO 18000 BTUs (1800VA)

AR-CONDICIONADO 9000 BTUs (950VA)

AR-CONDICIONADO 18000 BTUs (1800VA)

AR-CONDICIONADO 9000 BTUs (950VA)

AR-CONDICIONADO 9000 BTUs (950VA)

POTÊNCIA TOTAL= 30,2kW

#16(3F+N) + #16(PE)63 A

#16(3F+N) + #16(PE)63 A

#16(3F+N) + #16(PE)63 A

#16(3F+N) + #16(PE)63 A

4mm²
CIRCUITO 19

25 A
R

PORTA (2000VA)

d

2 a
100VA

2 a
100VA

2 a
100VA

2 a
100VA

a

2 i
100VA

2 i
100VA

100VA
1 c

100VA
1 c

OBSERVAÇÃO: Atualmente a rede elétrica da Câmara
de Vereadores está junto a da Prefeitura. Será previsto
um Padrão de Entrada Novo específico para a Câmara.
Sendo assim, as redes elétricas da Câmara e Prefeitura
ficarão separadas a partir do Retrofit.

100VA
3 d

100VA
3 d

d

NOTAS IMPORTANTES:

- Os eletrodutos de iluminação existentes não serão substituídos,
pois esses eletrodutos estão em boas condições e, portanto serão
mantidos na instalação elétrica existente.

- Deverão ser instalados interruptores para a iluminação em todas
as salas, já que atualmente a minoria dessas salas possuem
interruptores próprios.
Os cabos de alimentação desses novos interruptores deverão ser
derivados das caixas de passagem existentes, através de
eletrodutos de PVC, conforme especificado no projeto.

Eletrocalha Perfurada
100x50

(Eletrocalha de saída
do QGBT)
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#16 #10
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